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Till Byggnadstekniska namnden
Kumlinge kommun

Fran FAB Smatalls
c/o Maria Malmberg
22830 Enklinge

Bostadsholagets styrelse diskuterade de gdngna manaders vattenproblem pa sitt méte 20.4.2021.
Styrelsen beslot att anhalla hos vattenleverantdren Kumlinge kommun att |

1) bostadsbolaget far vattnet avgiftsfritt fran Kumlinge kommun for tiden 1.1-31.4.2021 pé
grund av att hyresgdsterna inte kunnat anvdnda vattnet som vanligt. Under det senaste
halvdret har det dessutom varit ovanligt manga vattenavsténgningar, bade planerade och
oplanerade, vilket har paverkat hyresgdsternas trivsel avsevirt.

2) kommunen ombesdrjer och bekostar en rengdring av alla munstycken i kranarna i
bostadsbolagets samtliga fyra hus i Kumlinge. Detta eftersom pa grund av flera
vattenavsténgningar fran distributorens sida befaras att flagor och smuts har fastnat i
munstycken.

Bifogas:

- Protokollsutdrag fran styrelsemétet 20.4.2021

Kumlinge 27.4.2021
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FAB Smatalls

Styrelsemote 2/2021

Tidpunkt och plats: 20.4.2021 kl. 18.15-20, kommunkansliet i Kumlinge by

Narvarande: Niklas Pettersson, Yngve Karlsson, Satu Numminen, sekr.
Berit Johansson (kl. 18.30-20, ej § 2.0-2.3)

§2.9 Vattenproblem

Styrelseordférande Satu Numminen redogjorde for drendet. Vattenkvalitén i Smatalls husen pa
Kumlinge forsamrades dtminstone under fyra manader (slutet av december 2020 — mitten av januari
2021). Flera av hyresgdsterna horde av sig upprepade ganger till styrelseordféranden som
vidarebefordrade klagomalen till kommunens kommuntekniker. Hyresgisterna vinde sig ocksa direkt
till kommunteknikern med sina klagomal. Trots upprepade papekanden gjordes ingenting fran
kommunens sida for att undersdka orsaken till problemet eller for att atgdrda det.

Till slut tog kommunteknikern tag i drendet 6.4.2021 och en spolning av vattenledningen mellan
Kumlinge skola och Smatalls genomfordes 8.4. Vattenkvalitén forbattrades avsevirt i och med
atgarden. Kommunen tog vattenprover efter detta for att kontrollera att kvalitén &r ok.
Styrelseordférande Numminen begédrde en skriftlig forklaring géllande problemet och l6sningen for
det. Kommunteknikerns svar bifogas till detta protokoll (bilaga 3).

Enligt kommunteknikerns svar var problemet ledningen som inte rengjorts pa ldnge samt ledningens
diameter som ar for stor for att flodet ska vara tillrackligt snabbt (motverkar att smuts fastnar i
ledningen).

Dock har det till styrelsens kinnedom kommit dven en annan orsak till problemet. Enligt kommunens
tidigare fastighetsskdtare Kjdll Tornroos har distributionspumpen av det renade vattnet frdn
Kumlinge skola statt stilla under en ldngre tid (manader?) vilket lett till att det under tiden levererats
orenat vatten till Smatalls.

Diskussion

Styrelsen ser allvarligt pa det intréffade. Dels pd att sa manga klagomal géllande vattnet under en
langre tid inte ledde till atgdrder fran vattenleverantérens sida och dels pa att orenat vatten
eventuellt levererats. Det orenade vattnet kunde ha lett till att hyresgédsterna blivit sjuka.

Beslut: Styrelsen beslot att framfdra foljande till Kumlinge kommuns Byggnadstekniska ndmnd:

3) Sdljaren av vattnet, Kumlinge kommun, skall ta kontinuerliga vattenprover av det vattnet
man séljer. Provresultaten skall tillstdllas FAB Smatalls.

4) FAB Smatalls anhaller om att fa vattnet avgiftsfritt frin Kumlinge kommun for tiden 1.1-
31.4.2021 pa grund av att hyresgdsterna inte kunnat anvianda vattnet. Manga av dem har
ordnat sitt drickvatten pd annat sdtt under tiden och i slutet av perioden med daligt vatten
har en del till och med avstatt fran att duscha i det daliga vattnet. Styrelsen avser att
kompensera besvaret till hyresgdsterna pa nagot sitt under innevarande ar.

5) FAB Smatalls anhaller hos Kumlinge kommun att kommunen ombesérjer och bekostar en
rengoring av alla munstycken i kranarna i bostadsbolagets samtlige hus i Kumlinge. Detta
eftersom pa grund av flera vattenavstangningar fran distributérens sida befaras att flagor
och smuts har fastnat i munstycken.
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Fran: Stefan Prokupek <kommuntekniker@kumlinge.ax>
Datum: tis 20 apr. 2021 k1. 10:26

Amne: Re: Smétalls vatten
Till: Satu Numminen <satu.numminen(@email.com>

Hej,

som redan sagt vdntar jag pa analysresultaten men jag kan konstatera redan
att det var vattenledningen som férorsakade problemet genom

a) for stort diameter av ledningen (63mm) och dirmed foér lite
genomstrémning (enligt Kj&all)

b) hégre utlastning (vattenfoérbrukning) i Smatalls under hést/vinter 2020
ledde till att sediment som lag pa ledningens botten spolades ut i
betydligt hégre midngder till ledningsnédtet.

Efter spolning/rengdring av huvudledningen hérde jag fran flera (bade i
Smatalls men ocksd Géran Eklund som enskild kund) att bade wvattenkvalité
och tryck &r nu helt okej. Jag kan skicka en léngre rapport efter jag fick
analysresultaten fran AMHM laboratoriet.

Mvh, Stefan

Stefan Prokupek

Kommuntekniker / Byggnadsinspektér

Kumlinge Kommun

Tel 018 622 420

email kommuntekniker@kumlinge.ax

Den 19-04-2021 kl. 14:18, skrev Satu Numminen:

Jag véntar &nnu pé svar pa min friga om orsaken till vattenkvalitens forsimring,
Vad orsakade problemet?

/satu

mén 12 apr. 2021 kl. 22:41 skrev Satu Numminen <satu.numminen(@gmail.com>:
Vad dr orsaken till det intréffade? Att vattenkvalitén forsdmrades under en tid om nigra ménader?
/satu

12 apr. 2021 kl. 09:47 skrev Stefan Prokupek <kommuntekniker@kumlinge.ax>;

Hej Satu,

forra torsdagen gjordes en spolning av vattenledningen mellan Kumlinge Skola och Smatalls med
hogtrycksrensning. Jag tar bakteriologiskt vattenprov imorgon tisdagen vid Smétalls for att sikerstélla att
vattenkvalitén &r nu i skick. Jag tar ocksa kemiska proven pa ravatten och efter vattenreningen for att kontrollera
om reningseffekten #r tillrficklig i nuliiget.

P4 grund av bekymret inom vattenkvalitén som forsdmrades nu under typ 4 manader kommer jag att sétta till
regelbundna analyser och en underhallsplan till vattenledningen i kommunens kontrollprogramm. Kanske blir
det ocksd en fordndring inom fastighetsskotsels underhallskort men jag méste forst kontrollera samtliga atgérder
och anaylsresultater.

Behdver du andra forklaringar &t styrelsen?
Muvh, Stefan
2021-04-09 09:18 skrev Satu Numminen:

Hej Stefan

Vad ska jag siga till Smétalls styrelse om vattenbekymret?

Jag har hort fran hyresgister att vattnet dr klart nu och har ingen lukt. Det #r bra.
Men till styrelsen behéver jag forklara vad som gjorts.

/satu ;
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