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1. ALLMANNA UPPGIFTER OM BYGGNADEN

Fastighetens namn:

KUMLINGE SKOLA & BIBLIOTEK

Adress: Kumlingevagen 323a
22820 Kumlinge
Agare: Kumlinge kommun

(Namn & adress)

Kumlingevéagen 323b
22820 Kumlinge

Innehavare:
(Namn & adress)

Kumlinge skola/Kumlinge bibliotek
Kumlingevégen 323a
22820 Kumlinge

Kontaktpersoner dgare och
innehavare:

Agarrepr: kommuntekniker tel 622420
Innehavarrepr: bildningschef tel 622450

Sakerhetschef: Kommuntekniker
Ovriga ansvarspersoner: Kjalls ab, fastighetsskotsel
0400508322
Byggnadsar: 1954 (tillbyggnad 1979 / renovering 2001)
Total yta: 1300 kvm
Antal vaningar: 3 samt ventilationsutrymme van 4
(ovan jord)
Kallarplan: 1

Brandteknisk klass

Byggnadens stomme ar i stort sett uppbyggd
av ytong med rappad ut och insida med
mellanbjalklag i betong. Nyare yttervdggar har
uppforts i leca.

Kallaren har gjutna vaggar, platta och bjalklag.
Utsida vagg av puts. Takstolskonstruktion i tra.

Yttertak beléggning ar tegel. En del
innervaggar har ytskikt av gips och en del
innertak ar nedsankta.

Byggnaderna ar brandklassade som BR2.

FORSAKRINGSBOLAG: Alands Omsesidiga
SKYDDSRUM: Ja
VENTILATION: Maskinell till- och franluftsventilation i
byggnaden
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2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Typ av verksambhet:

Bibliotek, undervisning, bespisning, samt
utrymmen fér gym och férradsutrymmen

Verksamhetstider:

Skolan 08.00- 21.00

Antal personer i anliggningen:

Under kontorstid sa finns det cirka 8 personer
som arbetar i anldggningarna. Dessutom under
tiden 08.30-15.30 ca 20 elever.

Kvallstid kan det finnas kursdeltagare i
lokalerna.

Samlingsutrymmen:

Undervisningslokaler, gymnastiksal och matsal

Sovande personer:

Inte regelmassigt. Undantagsvis grupper

Farliga amnen:

Acetylengasflaskor
Syrgasflaskor
Flytgasflaskor

Kemikalier for undervisning




3. RISKINVENTERING.

Typ av hdndelse (risk):

Atgérder:

Gaslacka fran slojdsalens acetylen och
syrgastuber

Se till att grejerna &r i skick. Ingar i
arsinspektion.

Brand

Brandcellsindelning,
utrymningsvagar och
brandslackningsutrustning halls i
skick.

Rokférbud

Anlagd brand

Inget bréannbart far forvaras i direkt
anslutning till fasad och
utskjutande takdelar.

Byggnaden har fullgott skalskydd
(Lasta dérrar)

Brand p.g.a. sk. "Heta arbeten”

Metallsldjdsalen ar permanent
hetarbetsplats. Ovriga
reparationsarbeten enligt
entreprendrs évervakningsplan.

Brand p.g.a. trasiga elarmaturer eller
apparater

Gott fastighetsunderhall. Dar
felaktigheter atgardas snabbt.
Undviker provisoriska installationer
t.ex. skarvkablar.

Avbrott i vattenférsoérjningen

Inga speciella atgarder vidtas,
eftersom inga vitala funktioner slas
ut.

Stromavbrott

Inga speciella atgarder vidtas,
eftersom inga vitala funktioner slas
ut, vid kortare avbrott

Vid lange avbrott skyddas
fastigheten mot koldskador

Radiakolycka

Kommunens skyddsplan
(Skyddsrum i kallaren)

Personskador och yrkesutdvning

Forsta hjalp utbildad personal,
halsovardsmottagning inom
verksamhetsomradet




Risker i verksamheten:

Olyckor i samband med lek,
idrottsutdvande eller arbete.
Brannskador i samband med
undervisningen i hemkunskap och
teknisk slojd, samt i
bespisningskoket.

Skarskador i samband med
hanterande av maskiner i teknisk
slojd.

Fratskador i samband med
hantering av kemikalier i
kemiundervisningen.

Konsekvenser av detta kan vara
allt fran mindre blessyrer till
allvarliga skador

Brand i samband med heta
arbeten, kortslutning i elcentral,
kvargldmd spis eller
kaffebryggare. Brand kan &ven
uppsta pa grund av skadegoérelse i
eller utanfor anlaggningen.

Konsekvenserna av detta kan
medféra personskador samt akuta
reparationsbehov.

Vald och hot mot personal och
elever.

Konsekvenserna av detta kan
medféra saval fysiska som
psykiska skador.

Forebyggande arbete med
information, kunskapsutbildningar
av personal, regelbundna
ovningar, samt regelbunden
service och kontroller.

Radiakolycka

Kommunens skyddsplan
(Skyddsrum i kéllaren)

Personskador och yrkesutévning

Forsta hjalp utbildad personal,
halsovardsmottagning inom
verksamhetsomradet




4. SARSKILD UTRUSTNING OCH ANORDNINGAR.

UTRYMNINGSAKERHET:

Typ av utrustning/anordning JA NEJ | Underhall & mer info:

rypningstarm X Via automatiskt brandalarm

Automatiskt brandalarm X

Utrymningstrapphus X

Utrymningsstegar X

Brandvarnare X i

Gaslarm X |-

Signalljus / Utrymningsskyltar X

Sakerhetsbelysning X )

Elektroniska styrningar av dorrar/las X Sektionsddrrar kopplade till
brandalarm och elnat

Raddningsvagar fér evakuering med X |-

brandkarens stegfordon.

BRANDSLACKNI

NGSUTRUSTNING:

Typ av utrustning/anordning JA | NEJ | Underhall & mer info:
Vattensprinkler X |
Lokal fast slackanordning X |
Handbrandslackare (Pulver) X
Handbrandslackare (Kolsyra) X
Handbrandslackare (Vatten/skum)
Inomhusbrandpost
Brandfilt X
&




OVRIGT BRANDSKYDD:

Typ av utrustning/anordning JA NEJ | Underhall & mer info:

Brandcellsindelning X

Brandventilation (Luckor) 3 takluckor

Brandventilation (fléktar) X |

Branddérrar (med pump) X

Brandddérrar (Styrda av rokdetektor) X

Kolvnyckel fér brandkaren X )

OVRIGA SAKERHETSANORDNINGAR:

T¥pay virusning/anerdning JA | NEJ | Underhall & mer info:

Skyddsrum och utrustning X

Forsta hjalputrustning X

Reservkraft

Ficklampor X |-

Noédstopp (ventilation) X | Kopplat till brandlarmet
, o | salen fér teknisk sléjd och

Noédstopp (Ovrigt) X fysik/kemisal

Hisslarm X |

Varnare for vattenlackage -

TV-6vervakning -

Inbrottslarm X Inte aktiverat for narvarande

Overfallslarm X |-

Inhagnad /lassystem X

Fallskydd och 6vrig X

arbetarskyddsutrustning

Gasolanlaggningen X
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5. UTRYMNINGSORGANISATION:

A. Varseblivning:

For att varna och medvetandegéra personer i byggnaden nar en brand eller annan
farosituation uppstar. Sa finns féljande anordningar;

e Lokalerna ar forsedda med brandalarmsklockor. Dessa aktiveras av det
automatiska brandalarmet eller med tryckknappar.

B. Rutiner for utrymning:

Allmant galler att alla tar sig ut fran byggnaden via ndrmaste utrymningsvag och
samlas vid respektive uppsamlingsplats. | ovrigt galler foljande;

e Respektive larare ansvarar fér kontroll att lektionssal tdms
e Klassernas férestandare ansvarar for inrakningen
e Skolans forestandare ansvarar fér kontrollrékning av larare och bestkare

C. Atersamlingsplats:

e Personal och elever samlas utanfér kommunkansli enligt utrymningsplanen

D. Rutiner vid enbart brandalarmsignal:

e Larare utan undervisningsgrupp utforskar och kontrollerar sitt naromrade for
att lokalisera ett eventuellt brandtillbud.

e Elever, larare och besdkare utryms i enlighet med punkt B.

E. Information om utrymningsorganisationen:

e | varje verksamhetsutrymme finns utrymningsplanen uppsatt vid dérren

} ."L__.,"f



6. UTBILDNING & REVIDERING:

Allmant:
e Personal som utfor heta arbeten erbjuds deltagande i Raddningsverkets
kurser for "Heta arbeten kort".

e Alla anstallda skall informeras om innehallet i denna raddningsplan minst en
gang vartannat ar och i samband med nyanstallning.

e Personalen utbildas i Forsta hjalpen FHJ 1® och férnyas i enlighet med Réda
Korsets krav.

Utbildningsansvarig:

Bildningschef - Kumlinge kommun

Revidering:
Denna plan ar faststélld av Byggnadstekniska Namnden den (_CL//_12018.

Andringar av ansvarspersoner i bilaga 1 skall géras omgaende.
En fullstandig revidering av raddningsplanen, skall géras med hogst fem (5) ars
mellanrum. Daremellan behodver planen enbart revideras, efter omfattande om- och

tillbyggnationer eller om riskbilden vasentligen férandras.

Denna plan ar qiltig t.0.m. december 2023.
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7. VIKTIG INFO

Allméant nédnummer 112 *)
Alarmcentralen 018-19000
Polisen 018-527 100

(10022 alarmnr.)

Sjukskotare 018-5355

Giftinformationscentralen 018-5355

Allmédnna farosignalen:

Den allmanna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen.

Den allménna farosignalen ar en oavbruten stigande och fallande sirensignal.
(Ett jamt, obrutet sirenljud &r brandalarm som innebér atgarder enbart fér brandkaren).

Gor sa har:

1.

2.

3.

Sok dig inomhus. Stanna dar.

Stang dorrar, fonster, vadringsluckor och ventilationsanordningar.
Lyssna pa Alands Radio och invénta lugnt p& anvisningar.
Undvik att anvanda telefon sa att linjerna inte blockeras

Avlagsna dig inte fran omradet utan uppmaning av myndigheterna, sa att
du inte pa vagen blir utsatt for fara.

Avstiangning av ventilation beskrivs i bilaga 2.
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. ATGARDSPLANER FOR STORNINGSSITATIONER.

A.

F.

BRANDSKADA:

e Akut restvardesarbete utférs av Raddningsverket.
e Ovriga atgarder planeras i samrad med férsakringsbolaget.

VATTENSKADA:

e HUVUDAVSTANGNINGSVENTILEN fér inkommande vatten finns i
pannrummet - se bilaga 3

e Akut restvardesarbete utférs av Raddningsverket.

e Ovriga atgarder planeras i samrad med férsakringsbolaget.

AVBROTT | DRICKSVATTENFORSORJNINGEN ( & AVLOPP):

o Fastighetsskétaren kontaktas
e Fastigheten har ingen verksamhet som ar beroende av kontinuerlig
dricksvattenférsoérjning

. INBROTT ELLER SKADEGORELSE.

e Gor polisanmalan och agera enligt polisens anvisningar.

o Fastighetsskdtaren ombesérjer provisorisk reparation av krossade fénster och
dylikt.

PERSONHOT ELLER BOMBHOT.

e Se bilagor 6, 7 och 8.

ELAVBROTT.

Fastigheten har inget reservaggregat for elférsorjning. Verksamheten klarar normalt
nagon timmes elavbrott med beaktande av arstid. Vid léangre avbrott kan
verksamheten avbrytas.

Ansvarspersoner fér underhall och drift redovisas i bilaga 1.

2 (AN,
’jé T\t\‘)\ \
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G. AVBROTT | VARMEFORSORJNINGEN.

Om det blir nagot fel i fastighetens varmecirkulation vidtas féljande atgarder.
e Stang dorrar och fonster.
e Stang av fastighetens ventilation enligt bilaga 2.

o Kontakta fastighetsskotaren.

H. EVAKUERINGSPLATSER.

Om verksamheten inte kan fortga i byggnaden, sa finns féljande alternativ att tillga.
e Verksamheten gér ett uppehall

e Vid langre uppehall sammantrader berérda kommunala organ fér att hitta en
alternativ I6sning

13



Bilaga 1 Forteckning éver ansvarspersoner

Namn Arbetsuppgift Tel
Stefan Prokupek Kommuntekniker 040 747 31 31
Kaj Térnroos Bildningschef 040 549 83 83
(skola & bibliotek)
Kjall Térnroos fastighetsskotare 0400 508 322
14

e-post
kommuntekniker@kumlinge.ax
bildningschef@kumlinge.ax

info@kjall.ax




Bilaga 2 Avstdngning av ventilation

Avstingning av ventilationen

| ventilationsutrymmets gruppelcentral. Alternativt fastighetens huvudelcentral.
Kopplat till brandalarmet.

Bilaga 3 Avsténgning av vatten

Avstingning av vatten

Avsténgning i pannrummet i kallaren. Ett skylt som visar ratt ventil finns pa plats.

15



Bilaga 4 Funktion vid ett olycksfall

e © @
.

o

Ta reda pa vad som héant

Har patienten fallit, svimmat, kramper?

Finns det 6gonvittnen?

Fordela foljande uppgifter om det finns flera hjalpare.

Granska patientens tillstand
Granska om patienten gar att vacka genom tilltal eller genom skakningar?

3. Granska andningen

Om patienten inte vaknar kontrollera andningen: 1dgg handens utsida framfor
patientens mun och kanner efter om det finns nagon utandning. Om patienten ar
bla i ansiktet tyder det pa att andningen ar férhindrad eller har stannat av.

4. Placera i rétt stallning

Véand en medvetslds patient i sidolage.
Placera handen bakom huvudet sa att andningen kan fungera obehindrat.

5. Gor nodanmélan

Genast da du klargjort patientens situation och fatt klart att det &r ett nddlage, sa
ring till nédnumret 112 och beratta:

e vad som hant

e vad patienten klagar éver

e vad han just i det égonblicket gor

Observera
Om du upptacker férandringar i patientens tillstand innan raddningsverkets enhet
anlander, sa ring pa nytt till numret 112.

Végled
Ordna med vagledning och fri framkomst till patienten.

Beriétta

e Beratta for raddningsverket personal vad som hént, hur patientens tillstand
utvecklats och om det har getts forsta hjalp at patienten.

16



Bilaga 5 Atgérder i samband med den allménna varningssignalen

ATGARDER | SAMBAND MED DEN ALLMANNA VARNINGSSIGNALEN

1. Sok skydd inomhus, vid undantagsférhallande omedelbart till skyddsutrymmen.
2. Stoppa ventilationen.
3. Stang dorrar, fonster och ventilationséppningar och tata dessa.

4. Lyssna och f6lj de anvisningar och meddelanden som myndigheterna ger via
radion.

5. Undvik anvdndning av telefon for att garantera rdddningsmyndigheternas
teleférbindelser.

17




Bilaga 6 Bombhot — vid telefonsamtal

Atgarder
Forhall dig allvarlig till varje bombhot
Forsdk fordroja samtalet

Lyssna noga och forsok samtidigt fa

nagon annan att ringa polisen fran en annan telefon

Forsok avgora alder och kén pa rdsten

Lagg inte pa luren

satt igang brandalarmet

ring 112

meddela rektor/platschef om det som har hant
Se till att alla ldmnar byggnaden

Kontrollera toaletterna

Genomfor narvarokotroll pa uppstéllningsplatsen
vinta pa fortsatta direktiv av polis/brandkar

skriv en kort rapport som lamnas till rektor

18

ansvarig
den som tar emot samtalet
den som tar emot samtalet

den som tar emot samtalet

den som tar emot samtalet
den som tar emot samtalet
den som tar emot samtalet
den som tar emot samtalet
den som tar emot samtalet
personal

utsedda larare

ansvarig larare for gruppen
rektor

den som tar emot samtalet



Bilaga 7 Instruktion fér méte med hotfull person

i '.‘.j-’/ /
\__/ w.\\

Lamna tillrackligt utrymme foér den om hotar, ga inte in pa hens revir
Tala klart, kort och medgérande

Hall handerna synliga

Hall dig lugn

Undvik att stirra

Undervardera inte den som hotar eller situationen

Var flexibel istallet for brysk

Undvik haftiga rorelser

Korrigera inte en drogpaverkad eller oredig persons synvillor
Forsok att vinna tid sa andra hinner till platsen

Férsok att meddela/alarmera sa, att den som hotar inte mérker det.
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Bilaga 8 Bombhot - nagon i skolan meddelar att den har en bomb/spréngémnen

Atgarder

Atgarder ansvarig

Forhall dig allvarlig till varje bombhot
Forsok fordréja samtalet

Lyssna noga och férsék samtidigt fa
nagon annan att ringa polisen fran en annan telefon

Forsok fa nagon att férsta vad som pagar
Forsok lugna ner och fa info om det planerade
Forsok avstyra det planerade

invanta hjalp och direktiv av polis om du fatt
kontakt med nagon

skriv en kort rapport som lamnas till rektor

Y 20

ansvarig

den som far hotet
den som far hotet

den som far hotet

den som far hotet
den som far hotet

den som far hotet

den som far hotet

den som tar emot hotet



