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Byggnadstekniska némnden
2023

ARBETSGRUPP ”SKOLANS KOK” SLUTRAPPORT

SAMMANFATTNING

Centralkéket diskuterades regelbundet sedan koket flyttade in till Skolan 20 &r sedan. Ett higt
investeringsbehov for drift och underhall samt mycket kérningar for kokspersonalen mellan Skolan
och Annagédrden blev de problem som undersgktes forst inom flera utredningar.

Nu blev det frdgan om hur man kan forbittra ergonomin (och ddrmed dven sakerheten) i Skolans kék
samt hur en hallbar och langsiktig plan for inventarierna (maskiner och tekniska anlaggningar) kan
realiseras. Arbetsgruppen har som resultat for uppdraget utarbetat en lista med atgardsforslag som
kunde leda till stora forbattringar inom kokets arbetsmiljé. En ommdblering runt matlagningen skapar
nya rorelsezoner och kortare distanser mellan arbetsbord, ugnar och lager. Ett nytt larmsystem
forbattrar sékerheten och sdkerstéller mindre I6pande kostnader for fastighetsskotsel. Ett nytt kylskap
direkt vid matlagning forenklar dagliga processer och forkortar ocksa végar fran bord till forvaring.
Slutligen ska ventilations- och fléktsystemet uppgraderas s3 att de inkommande luftfléden alitid
virms fore de anlénder i kdkets lokaler och luftfléden anpassas det verkliga behovet.
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UPPDRAG

Inom kommunfullmiktiges behandling av budget och investeringar till dret 2023 besltts om att ldgga
sarskild fokus pa Skolans kék genom nedanstdende uppdrag fér byggnadstekniska némnden.

“Det behdvs en utredning géllande kiket i Skolan i perspektiv av ergonomi och modernisering ov
utrustning.”

For att folja upp med uppdraget tillsattes i mars en arbetsgrupp som skulle utarbeta fragestéliningar
och slutligen presentera en rapport med lampliga l6sningsférsiag for att kunna [6sa de identifierade
problemomradena.

Medlemmarna i arbetsgruppen enligt BTN 7.3.2023 §22

- Ingrid Palmroos (husmor centralkdket)
Niklas Pettersson (fértroendevald)
- leo Karlsson (representant Byggnadstekniska namnden)
- Madelene Nordberg {representant bildningsnamnden)
- Stefan Prokupek (kommuntekniker, féredragande och protokollférande)

Arbetsgruppen holl tva arbetsméten mellan april och augusti 2023. Som extern konsult {for utredning
av atgsirderna och kostnadskalkyler) anlitades HP Kyla och Vdrme ab,

BESKRIVNING AV FORFARANDET

Som férberedande arbete uppgjordes en beskrivning av objektet samt inventering pa redan befintliga
utredningar som behandlar Skolans kok eller Centralktket som &mnet.

Arbetsgruppens moten satte fokus pa att farst faststélla befintliga brister och olégenheter bade inom
inventarierna och lokalens specifika egenskaper men dven inom arbetsrutinerna.

Efter detta understiktes de befintliga ytornas méjligheter till optimering och identifierades till detta
okdnda brister samt begriinsningar och svérigheter inom lokalernas anvandning.

Inom nésta steg uppgjordes férslag pa nya planlosningar for den centrala matlagningsytan och vissa
ommébleringar (t.ex. flyttning av ugnar och stekbord). De férslagen diskuterades och uppdaterades
kontinuerlig fér att utarbeta den optimala ldsningen.

Sedan anlitades en extern konsult (HP Kyla & Virme AB) fér kostnadsberikningarna och utredning av
samtliga tekniska losningar inom de fillténkta @ndringarna.

Slutligen kunde arbetsgruppen utarbeta ett [§sningsférslag som presenteras i slutavsnittet nedan.

INFORMATION OBJEKT (SKOLANS KOK)

Kumlinge Skolan byggdes 1954, varefter tillbyggnad och delrenovering gjordes férst 1979. Nésta stora
renovering gjordes 2001 (nér Hven Skolans kék installerades). Sista renoveringen gjordes 2020 ndr
dven virmekéllan bytts fr&n oljepanna till bergvirme med varmepump och 2023 placerades
solpaneler med en total kapacitet pa 55,5kWp pa Skolans tak. Den totala anvindbara ytan i Kumlinge
Skola omfattar 1 300 m2.

Centralkdket dger lokaler av totalt ca 79 m2 {(inomhus) i Skolans norddstra byggdel.
Féljande invandiga ytor tillhdr verksamheten.
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Ritning 1 — planldsning pa nuvarande centralkdk i Kumlinge Skolan

TIDIGARE UTREDNINGAR

Innan arbetsgruppen bérjade med att undersika situationen i Skolans kok togs redan befintliga
utredningar och rapporter fram som behandlade Centralkket under de senaste 10 ar. Nedan fdljande
rapporter ansags som relevant for drendet.

1) Utviirdering av centralkiéket {2020), Anna-Maria Sundelin

Utredningen undersokte skillnaderna mellan att driva ett kdk eller tva kok (i Skolan och
Annagarden). Slutforslaget blev att flytta centralkiket till Annagarden och bedriva dér
samtliga av centralkdkets uppgifter.

2) Slutrapport kommunens fastigheter (2021), arbetsgrupp fastigheter

Flera arbetsgrupper fick uppdrag att understka olika kommunala omraden.
Fastighetsgruppen undersikte de kommunala fastigheternas skick samt potentialer inom
flytt/sndring av verksamheterna. Firslaget blev att flytta Centralkoket till Annagérden.

Sammanfattningen av de rapporternas slutsatserna &r att det finns manga fordel och synergier genom
att flytta centralkdket till Annagérden och att aktuella investeringarna i Skolans kok skulle darfér viljas
sa att en senare flytt inte medfér ekonomiska olégenheter.

FASTSTALLDA BRISTER

Arbetsgruppen har vid sitt férsta arbetsmate faststillt att ett flertal brister kan konstateras som i
nulaget gor att koket saknar en funktionell ergonomi. Samtidigt finns brister inom val och anvindning
p3 flera koksmaskiner samt kyl- och frys.
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De viktigaste av de identifierade aspekter finns nedan.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Position av maskinerna inte optimalt (l&nga vigar mellan viktiga enheter)

Matlagning goirs delvis langt bort fran servering och dukning

Temperaturer i kiket och matsalen ofta obehagliga (ventilation, tilluft utan uppvérmning)
Vissa maskiner i daligt skick eller utslitna (t.ex. utplacerade kyl- och fryskompressorer)
Ventilation och fliktsystem felpositionerade och dligt balanserade (relation till matsalen)
Forbéttringsbehov vid lastbryggan (héjden passar inte fér vissa lastbilar, ytan for lite)
Dalig parkeringssituation for matbilen (kunde vara narmare byggnaderna eller i garage)

sammanfattande kan konstateras att det finns brister som kan &tgéirdas med sma insatser av tid och
pengar och som lovar att grundléiggande brister kan minst forbéttras om inte fullsténdigt aviagsnas.

Samtidigt borde de langvariga och dyra atgirderna med fordel utarbetas inom en ldngsiktig
underhélisplan fér maskinerna och inventarier.

LOSNINGSFORSLAGEN

1)
2)
3)
4)

Flyttning av befintliga maskiner till optimala platsen (se ritning 2 samt bilaga 1)
Inkop av ett till kylskdp (som placeras direkt vid matlagningsomrade) — bilaga 2
Utbyte av larmsystem till kyl- och frysmaskiner (§vervakning med webbanslutning)
lordningstillande av ventilation, fldktsystem och tillhdrande virmeelement
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Forslag pa planlésning med férbittrad ergonomi inom matlagningsareal
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BTN 24.10.2023 §84 - bilaga 4
Kostnadskalkyl:
Investeringskostnader:

Driftskostnader:

UTVARDERING

ca 11 000 € (ommdblering, nytt kyl & larm, dndringar ventilation)
Hogre elfdrbrukning (uppviarmning av tilluften, extra kylskap)

Nr | Synpunkt (atgérdsforslag) Forbéttrar Forbéttrar | Forbattrar
ergonomin sdkerheten | maskindrift

1 | Flytt och omm@blering vid matlagningszonen 1) +++ +++ +

2 | Inkdp av ett till kylskép (ndra matlagning) 2) +Ht + 4+t

3 | Utbyte av larmsystem (kyl och frys) 3) + 4+ 44

4 | Ombyggnad ventilation, fliktsystem, virme  4) +4+ +++ +++

1) Korta véigar férbéttrar ergonomin och sikerheten (mindre risk for olyckor)
2) Sammo som 1} men &ven bra for maskindrift (endost 1 kylskdp anvéndas fér de mest anviinda révaror)
3} Sékerheten utékas vid lorm pé grund ov bittre kontroll- och reaktionsméjligheter, maskindrift forbiittras pé grund

ov kortare avbrottstider

4)  Siikerheten utskos genom styrningsmdjligheter pd plats och hégre komfort inom outodriften (personal kan siitto
fokus pé sjéilva matlagning som sdnker risken till olyckor), Maskindrift gynnas av optimerade avstimning melian
viirmesystem ach ventilation. Ergonomisk férbittring genom béttre klimat i arbetsmiljéin

ARBETSGRUPPENS FORSLAG

Uppdraget uppfylls som bast om de utarbetade atgérder utfors s& fort som majligt antingen inom
befintlig driftsram eller genom investeringsanslag till budget 2024.

P4 lang sikt bor en underhélisplan for samtliga maskiner och inventarier inom centralkdkets lokaler
upprittas for att sikerstilla en hogkvalitativ och tillfarlitlig drift.

Bilagor

1 - Planritning med forslag till flytt av maskiner / ergonomiforbéttring

2 - Offert HP Kyla & Varma for utférande av samtliga atgérder

3 — sammanfattning personalens asikter

4 - Bilder fran nuvarande brister inom Skolans kok
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Slutrapport AG skolans kék — bilaga 1

Kumlinge kommun — Centralkéket i Kumlinge Skolan

Férslag till ny planldsning med bittre ergonomi
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Matlagningsareal med béttre

ergonoimi och korta végai
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KYLA & VARME

Kumlinge kommun

Offert
Grundpris 2 man 1 dag Minimi fakturering 1890
Flytt av kéksmaskiner, el,vatten och avlopp. Tilldgg 400
Installation av tempmétning/larm kyl och frys Tillégg 3650
Forcering av TA 2 Tillage 400
Byte rotortédtningar Tilldge 100
Kylskap fristaende 290l rostfritt Tilldgg 2200
Omprojektering av luftfléden Tilldge 350

OBS! Alla dessa arbeten kan ej utféras pa 1 dag.
Vid val att gora samtliga atgérder: 10880

Alla summor exklusive moms

Kenth Tapio 20.07.2023

OBS! Eftersom TA/FAZ:s kontroll e fungerar s3 maste den bytas fére arbetet kan géras.

Ingar ej i offert.

0BS| Dagar da arbetet utférs valjs av entreprenér enligt géllande skargardstrafiklistor.

HP Kyla & Viirme Ab Orpg.nr 020505-46
Vesterknlmareviigen 77 22140 Marichamn

Telefon: 23166 Email: info@hp.ax
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Slutrapport AG skolans kék — bilaga 3

Personalens dsikter kring de faststillda brister och foreslagna atgsrder i Skolans kok

En nytt av aviopp och flytt av arbetsbhénkar samt omméblering av befintliga stérre koksmaskiner
skulle vara en positiv forandring for personalen ur ett ergonomiskt perspektiv. Personalen har under
manga ar uttryckt 6nskemal och forslag till forbattring da kékets nuvarande planering upplevs som
tungjobbat och ménga "onddiga” steg gbrs pa en arbetsdag. Personalen upplever hilsoproblem
relaterat till arbetsbelastning och ur ett lingre perspektiv skulle en sadan &tgird kunna inverka
positivt pa kroppsligt slitage m.m.

Vid rekrytering av tillfalliga vikarier far vi ofta avslag da de flesta tackar nej pga. kikets utformning
och ergonomi.

En ny kyl i anslutning till spis och arbetsbinkar skulle gora arbetet smidigare och upplevas som
positivt i hdnsyn till ergonomi och effektivitet.

Ventilationen i kdket fungerar daligt, om hogsta flikthastighet anvinds s& uppstar en obalans i luften
(undertryck), vilket orsakar att t.ex. dorrar sugs fast och uppfattas som lasta och svara att 6ppna.
Under vintertid medfor ventilationsproblematiken att matsalen blir kall (innetemperatur pé 17-18
grader). Kdket forstker begrinsa anvindandet av kéksflakten for att ka komforten i matsalen, men
dd uppstar i stéllet andra problem — bl.a, tampas vi periodvis med mageltillviixt i utrymmen pga.
fuktig luft (vattenénga) frdn matlagning, disk och stadning. En annan aspekt &r risken fér lungcancer
och astma/samt andra problem i dvre luftvdgar 6kar pga. partiklar fran t.ex. stekos. (Finns forskning
pd detta, bl.a. denna artikeln: https://www.nature.com/articles/s41598-020-63656-7). Atminstone
en i personalen har lakarintyg 6ver andningsrelaterade besvir arsakade av stekos. Senaste
arbetsplatsutredningen utférd av féretagshilsovarden har patalat bristerna i ventilationen och
rekommenderar att detta &tgirdas.

Temperaturévervakningen har varit bristféllig i manga &r, larmet fungerar inte som det skall, vilket i
vérsta fall innebdr betydliga ekonomiska férluster om stora mangder frysta livsmedel behgver
kasseras. Med nuvarande system larmas inte alltid ndgon niér temperaturen stiger Sver gransvirde.
Flera dérrar i kylrum/frysar/frysrum har gamla gummilister som har passerat sitt bast-fore datum, att
de inte sténgs fast ordentligt &@r ett vanligt forekommande problem. En annan oro &r att kylsystemet i
kbket, som enligt flera oberoende personer som jobbar med kylsystem, skall ge upp inom nir
framtid.



Slutrapport skolans kiik — bilaga 4

Skolans kok — upptéckta brister (arbetsgrupp Skolans kik, 2023)

Plats: Lastbrygga utanfoir ingdngen till kiket
Upptéckta brist(er):
1) Ytan &r for lite for smidig hantering av
leveranser
2) Ytan ligger for lagt, dorrtréskeln ar ett
hinder for kbksvagnar etc
3) Ingen parkeringsplats finns i direkt
narhet till lastbryggan

Plats: Tvattrum
Upptéckta brist(er):
1) Tilluftsindragning genom ventiler utan
uppvarmning
2) Om de ventilerna hélls stéingda dr det
endast matsalen varifran tilluften kan
komma in till kbket (med resultat att
det blir kallt dar)

Plats: Varumottagning / larmsystem:
1} Befintligt system funkar inte tillférlitligt
(se @ven beskrivning i bilaga 3)




Slutrapport skolans kdk — bilaga 4

Plats: Ugnar:

1) Fldktsystemet samt imkanalerna och
tillhérande kopplingar verkar inte
fungerande for att kunna omhanderta
dngan pé tillfredsstéllande sétt (se
anmaérkningarna i bilaga 3)

Plats: Ugnar:

1) Placering av ugnarna &r inte bra utifran
ergonomiskt perspektiv. Langa vagar
med tunga pannor blir farliga nir man
jobbar ensam i koket

Plats: Matlagning:

1) Distansen mellan matlagning och
samtliga forvaringsplatser (kyl, frys,
torrférvaring) &r Gver 5m och leder till
utdkat belastning inom den dagliga
arbete (se ocksad kommentar i bilaga 3)
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